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AMÉNAGEMENT 
DE LA 

CHUTE ARNON- DIABLERETS 

Avant-p rop os 

par PIERRE PAYOT, ingénieur, administrateur délégué S.R.E. 

Dès l'origine, le souci constant des entreprises faisant 
partie du groupe de la Société Romande d' Electricité a été 
de mettre suffisamment d'énergie à la disposition des con
sommateurs. 

En plus de nos propres centrales, nous aYons cherché 
des sources complémentaires d'énergie en participant, en 
1919, à la fondation de la S. A. l'Energie de l'Ouest 
Suisse ( EOS) et, par son intermédiaire, à la réalisation 
de la première puis de la seconde Dixence, à la création 
des Forces Motrices du Grand-Saint-Bernard en 1954, 
d'Energie Nucléaire S. A. en 1957 et actuellement à la 
société en formation de l'Hongrin. 

Dans toute la mesure possible, nous aYons youlu utiliser 
d'abord les ressources hydrauliques de notre région. Tou
tefois, la chute Arnon-Diablerets ne pouyait être réalisée 
que dans le cadre de l'exploitation générale de la Grande
Eau où nous possédions déjà deux centrales, au Pont de 
la Tine et aux Farettes. La capacité du lac d'Arnon ne 
justifiait pas à elle seule la création d'une centrale aux 
Diablerets et sa suréléYation impliquait l'utilisation de 
l'eau sur trois paliers. 

Il fallut donc attendre le renouYellement des concessions 
des deux centrales d' aYal, en 1954, pour mettre en chan
tier ces traYaux dont l'étude était prête depuis longtemps 
déjà. 

Même si cet aménagement est de dimensions modestes, 
il accroît quelque peu la production d'énergie du canton 
de Vaud, pauYre en ressources hydrauliques propres. Il 
a en outre posé des problèmes intéressants : dans le 
domaine du génie ciYil par la construction d'une digue 
homogène ayec son éYacuateur de crues et dans celui 
de l'électricité par la télémesure et la télécommande 
de la centrale qui n'a pas de personnel résidant à 
demeure. 

L'aménagement fonctionne depuis l'arrière-automne 
1957 à notre entière satisfaction. Il permet une régulari
sation presque parfaite du débit torrentiel de la Grande
Eau, dans la limite des capacités des deux centrales 
d' aYal, et l'utilisation intégrale de la chute disponible 
entre le lac d'Arnon et la restitution au Rhône. Il améliore 
dans une mesure sensible nos disponibilités en énergie 
d'hiYer. 
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LES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL 
par R. PERNET et R. DUMONT, ingénieurs E.P.U.L. 

1. Introduction 

Au début du siècle, la Société des Forees Motrices de 
la Grande-Eau construisit la centrale des Farettes à 
Aigle, turbinant un débit de 2,5 m3 /sec sous une chute 
de 350 m. 

Le régime nettement glaciaire ,de la Grande-Eau se 
manifeste par un étiage d'hiver très prononcé et une 
exploitation peu rationnelle de cette centrale. Il était 
normal de compenser ces basses eaux par une accu
mulation. 

En 1906, la Société Romande d' Electricité fit l'acqui
sition du lac d'Arnon et obtint en 1912 les concessions 
nécessaires pour l 'exploitation de ces eaux. 

Forte de cette possibilité d'accumulation, la Société 
des Forces Mot{ices de la Grande-Eau compléta l'amé
nagement de la Grande-Eau par la construction de la 
centrale du Pont de la Tine, au-dessous du Sépey, pour 
un débit de 2 m3/sec sous une chute de 250 m. Parallè
lement, la Société Romande d'Electricité entreprit 
l'aménagement du lac d'Arnon (fig. 1) 1. 

La première étape des travaux réalisa la liaison du 
lac d'Arnon à un affiuent de la Grande-Eau, le torrent 
du Plan, par une galerie de 4,5 km de longueur. Un 
système de vannes placé à Ayerne permettait, suivant 
les besoins, de déverser l'eau d'Arnon dans le torrent. 
Ces travaux, fortement ralentis par la guerre, durèrent 
de 1913 à 1920. 

Pour faire face aux demandes d'énergie électrique, on 
suréleva de 1,5 rn le niveau du lac, une première fois 

BASSIN DU RHIN 

BASSIN D'ALIMENTATION 
7,1km2 

BASSIN DU RHONE 

41 km2 

1.75 mYsec 
5000 kw 

l1957) 

Produc-tion moyenne d'énergie été 39 x 101 kwh 
hivu 1.1. >< 10s kwh 
Total 83 x 101 kwh 

50km2 

1 
1 
1 

A VIOLATS 

en 1942, au moyen d'un petit barrage-déversoir en 
maçonnerie. 

II. Aménagement de la chute 

Arnon-Diablerets 

J?ès la fin de la deuxiè�e guerre mondiale, l'augmen
tatiOn de la consommatiOn de courant conduisit la 
Société Romande d'Electricité à accroître une fois 
encore la réserve d'eau en complétant l'aménagement 
d'Arnon. Le principe du projet ressort clairement du 
plan de situation (fig. 2). 

Le niveau du lac d'Arnon est surélevé au moyen d'une 
digue en terre homogène dotée d'un évacuateur de 
crues. Les travaux n'entraînèrent aucune modification 
de la prise d'eau du lac, cet ouvrage ayant été conçu 
dès l'origine en vue de cette surélévation. . 

Le bassin d'Arnon étant insuffisant à remplir la 
tranche d'eau supplémentaire, on mit à contribution le 
bassin contigu, le bassin d' Isenau. 

La prise d'eau d'Ayerne recueille les eaux d'Isenau et 
les envoie dans le lac d'Arnon par l'ancien tunnel. La 
prise d'eau étant au niveau de la retenue maximum du 
lac, l'écoulement se fait naturellement, par gravité 
(fig. 3) . 

1 �our le détail
. 
de cet aménagement, voir le tiré à part du Bulletin 

techmque de la Sutsse romande de 1923: «Les forces motrices du lac 
d'Arnon t, par M. PAuL ScaMtDBAUSER, ingénieur. 

1!0km2 

eno 

2m3/sec 
3500 kw 

(1912) 

2.5 m>jseç 
5500 kw 

(1904) 

AIGLE 

Fig. 1. - Profil en long général. Aménagement Arnon- La Grande-Eaù. 
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LAC D'ARNON 

o����======�------�3=======4�------5 km. 

Fig. 2 .  Plan de  situation. Aménagement Arnon - Diableret>. 
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ENTERREE 1! 80 & 70 cm 808 rn 
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w 6! � u 1 � 
�_. u" JS t ... "' 

s ooo kw Canal de fuite .__. 

Fig. 3. - Profil en long. Aménagement Arnon-Diablerets. 

Du lac d'Arnon, l'eau est amenée à la centrale par 
une galerie en pression et une conduite forcée. La galerie 
en pression comprend l'ancien tunnel d'Arnon (4,5 km), 
fermé à son extrémité aval par un bouchon, et la nou
velle galerie- tunnel de la Crettaz (1 km)- qui prend 
naissance un peu en amont du bouchon d' Ayerne. 

Le bouchon de la Crettaz marque la fin de la galerie 
en pression et le début de la conduite forcée qui est 
protégée par une vanne-papillon à commande automa
tique doublée d'une vanne d'arrêt. Cette conduite, de 
1200 rn de longueur, g'l 80 et 70 cm, repose sur des 

socles dans un premier tronçon en galerie puis est 
enterrée, pour des raisons de stabilité du terrain et 
d'esthétique, dès le massif de la Coutaz jusqu'à la 
centrale des Diablerets. 

La centrale est équipée d'un groupe de 5000 kW avec 
une turbine Pelton à deux injecteurs, pour un débit 
maximum de 1, 75 m3 /sec sous une chute brute de 
378,15 m. 

Enfin, le canal de fuite restitue les eaux à la Grande
Eau par une canalisation enterrée en béton armé, de 
80 et 70 cm de diamètre, sur une longueur de 190 m. 
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III. La digue d'Arnon 

L'étude et la direction de ces travaux ont été faites 
par les ingénieurs et cadres de la S.R.E., sous la haute 
surveillance de l'expert fédéral, M. le professeur D. Bon
nard, que nous tenons à remercier ici. De plus, certaines 
études particulières ont été faites par les Laboratoires 
d'hydraulique et de géotechnique de l'EPUL et par le 
bureau d'étude D. Bonnard et A. Gardel, à Lausanne. 

Le Laboratoire de géotechnique publie, par ailleurs, 
un exposé décrivant les essais rhéoélectriques, les essais 
de perméabilité dans les deux directions et les essais 
triaxiaux. 

1) Géologie et sondages de prospection 

a) Le lac 
Situé sur la commune bernoise de Gsteig, à 4,5 km 

environ de Feutersoey, le lac d'Arnon, d'une superficie 
de 350 000 m2 et d'une capacité de 7 millions de 'm3, 
s'étend du sud au nord sur une longueur de 1000 rn et 
d'ouest en est sur 400 rn environ. Son bassin de 7,1 km2 
emprunte le 1/7 de sa superficie à la commune vaudoise 
d'Ormont-Dessus et les 6/7 à la commune bernoise de 
Gsteig. Des forêts de sapins, principalement disposées 
sur les berges fortement inclinées du lac, occupent 
1,5 km2 de la surface du bassin, le reste étant couvert 
par des pâturages et par quelques pierriers dans le haut. 

b) Origine du lac 
Géologiquement, le bassin d'Arnon est constitué par 

du flysch du Niesen, formant une cuvette parfaitement 
étanche. Comme tous les flyschs, le rocher se présente 
sous un aspect très tourmenté. En certains endroits, de 
beaux bancs de grès alternent avec des couches plus ou 
moins épaisses de roches triturées schisteuses, de marnes, 
etc. A d'autres places, toute la masse paraît broyée. 

Le lac est situé dans une auge d'origine glaciaire. Un 
petit lac s'est probablement formé dans la cuvette 
abandonnée par le glacier. Ses dimensions, certaine
ment bien modestes, se sont brusquement agrandies 
lorsque deux grands glissements descendus de chacun 
des versants de la vallée ont recouvert le seuil rocheux 
d'une épaisseur de 50 rn d'éboulis. La rapidité du phé
nomène est attestée par les nombreux fûts de sapins 
encore verticaux que l'on a retrouvés lors de la première 
vidange du lac. On a pu constater alors que l'immersion 
avait surp1 is du bois en pleine sève. 

La digue naturelle ainsi créée est formée par des 
marnes triturées provenant de la décomposition des 
schistes argileux et renfermant une forte proportion de 
cailloux plus ou moins gros, toujours anguleux. 

c) Sondages de prospection de la masse éboulée 

L'examen des sols qui forment la région d'Arnon a 
été fait par différents procédés : 
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En 1920 
Sondages préliminaires sous forme de puits et de 
galeries. 
En t.repris sur les conseils du professeur Lugeon, ils 
comprenaient cinq puits de 6 à 1 0  rn de profondeur 
(dans l'axe présumé de la digue) et deux galeries 
de 30 et 36 rn de longueur au niveau du couronnement 
de l'ouvrage. 

Dès 1949 
Sondages et prélèvements de reconnaissance. 
Les essais du Laboratoire de géotechnique de l'EPUL 
sur des échantillons prélevés dans une dizaine de 
sondages de 2 à 4 rn de profondeur ont donné une 
première idée de la qualité des terres en présence à 
Arnon. Nous reviendrons plus loin sur les valeurs 
obtenues. 

Sondages géoélectriques eiTectués par le Dr Fisch, 
géophysicien. 
Comprenaient cinq coupes de 3 00 rn environ perpen
diculaires à l'axe de la digue et deux coupes dans la 
région des terres d 'emprunt. 
Ces profils nous ont renseignés sur la perméabilité 
<<en grand>> des matériaux formant le seuil et mon tré 
que le rocher se trouve à 50  rn de profondeur. Le 
désavantage de la grande profondeur du rocher semble 
être compensé par la prédominance d'éboulis les plus 
étanches dans les parties moyennes et inférieures. 
L'absence de sources à l 'aval du barrage naturel 
confirme cette conclusion. 
Signalons la bonne concordance de ces sondages géo
électriques avec les résultats d' injection de l'infra
structure. 

Sondages tubés. 
Vérifient et contrôlent en quelques points particuliers 
les résultats acquis par les sondages géoéléctriques. 
En outre, on a pu déterminer en laboratoire des 
valeurs de perméabilité, densité, granulométrie, tas
sement pour des échantillons prélevés à diverses 
profondeurs. 

En rassemblant les résultats de ces sondages, nous 
pouvions résumer ainsi nos connaissances sur l'ensemble 
de la masse éboulée : 

Le seuil, formé d'un amas de matériaux issus d'an
ciens glissements, a dû, au début de son existence, se 
montrer assez perméable. Peu à peu les schistes argi
leux, qui constituaient une forte partie de ces éboulis, 
ont foisonné, se sont transformés en argile plus ou 
moins plastique qui a colmaté la masse et l'a rendue 
pratiquement étanche dans son ensemble. A cause de 
la plus grande pression, le foisonnement et le colmatage 
se sont réalisés plus complètement en profondeur. Il 
s'ensuit une plus faible perméabilité qu'en surface. Ceci 
est confirmé par les profils géoélectriques. 

Dans toute l' infrastructure, le rocher est recouvert 
d'une couche de 30 à 40 rn d'un terrain assez imper
méable (10-4 cm/min). 

Par contre, les 20 à 25 rn en surface montrent une 
variation considérable dans la composition des éboule
ments. Les sondages ont confirmé la présence, sous une 
couche de terre végétale et de tourbe qui a été éliminée, 
de schistes tendres, marneux ou glaiseux et d'argiles 
plus ou moins glaiseuses. D'emblée, il est apparu que 
ces sols superficiels n'étaient pas imperméables dans leur 
état naturel. Cela est vrai non seulement pour les 
schistes, mais également pour les argiles peu homo
gènes et peu compactes qui en dérivent par décomposi
tion. La faible densité de ces schistes révèle bien leur 
nature friable et perméable. La perméabilité du sol est 
attestée, en outre, par des cheminements d'eau souter
rains se manifestant par des sources ou venues d'eau 
(en particulier dans la galerie de prospection sur la rive 
droite). La nature de ces terrains et l'impossibilité pra
tique de les éliminer nous conduisaient déjà à prévoir 
un rideau d'injection pour en diminuer la perméabilité. 
Pour ces injections, voir le chapitre concernant la 
construction de la digue. 
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Fig. 4 . - Situation de la digue et de l'évacuateur de crues. 

d) Choix du type de barrage 

Le premier choix doit être fait entre deux grandes 
conceptions : 

1 .  Le barrage monolithique (en béton) : indéformable. 
2 .  La digue en terre : déformable. 

L'ouvrage monolithique devant être fondé sur du 
rocher, il était exclu d'en construire un à Arnon. 

La solution digue en terre s'imposait donc. Elle s'im· 
posait d'autant plus qu'une digue naturelle parfaite
ment étanche existait déjà. Il fallait donc hausser 
quelque peu l'ouvrage que la nature avait déjà cons
truit. 

De plus, il ressortait des essai3 effectués sur des 
échantillons provenant des sondages que les argiles 
étaient de mauvaise qualité et que leur présence dans 
un noyau étanche aurait donné lieu à des tassements 
intolérables. Par contre, les schistes pouvaient être 
utilisés tels quels pour la construction d'une digue 
homogène. 

Le type de l'ouvrage admis, il fallut alors en projeter 
la forme et les dimensions en utilisant les valeurs four
nies par la science géotechnique. 

La figure 5 nous montre la coupe de la digue définiti
vement adoptée. Nous verrons au cours des paragraphes 
suivants les résultats des études et des essais géotech
niques qui expliquent un tel choix. 

2) La digue 

a) Granulométrie 

Un aspect remarquable du matériau utilisé pour la 
construction de la digue est sa grande étendue granu
lométrique. 

Les éléments grossiers donnent une bonne résistance 
au cisaillement et forment un squelette empêchant 
l'entraînement des éléments fins par les eaux d'infiltra
tion. La présence d'éléments très fins assure l'étanchéité 
et procure une bonne maniabilité des terres. 
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Fig. 5. 

Ces caractères permettent de concevoir une digue 
homogène sans noyau étanche, les deux rôles (stabilité 
et étanchéité) étant assumés par un matériau unique. 

Les mêmes remarques peuvent être faites pour la 
terre constituant l'infrastructure. 

b) Filtre 

Le filtre doit, d'une part, être très perméable afin 
qu'il soit un drain efficace et, d'autre part, sa granulo
métrie être telle que les éléments qui composent le 
matériau du corps de la digue ne puissent le colmater. 

Deux types de filtre sont également acceptables : 

1 .  Filtre à granulométrie étendue. 
2. Filtre à granulométrie étroite. 

La position granulométrique est déterminée par des 
formules établies expérimentalement par le professeur 
Terzaghi, le Bureau of Reclamation (U.S.A. ) ,  etc. 

L'efficacité du filtre choisi (fig. 6) (granulométrie 
étroite) a été vérifiée par des essais appropriés. 

e) Perméabilité 

Le coefficient de perméabilité devait être connu pour 
deux raisons principales : 

1 .  Pour pouvoir déterminer la position de la ligne 
phréatique en fonction de la largeur du filtre. 

2 .  Pour évaluer les pertes d'eau au travers de la digue 
à lac plein. 

Cette perméabilité devait être aussi faible que pos
sible pour éviter de trop grandes pertes d'eau et pas 
trop faible toutefois pour que les pressions interstitielles 
ne puissent prendre une valeur trop élevée. 

Dans la détermination de ce coefficient de perméa
bilité, il faut tenir compte du fait que les terres seront 
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Profil type de la diguP-. 

Fig. 6. -- Composition 
gr·anulométrique de la 
terre et du filtre. 

+---

mises en place en couches horizontales de faible épais
seur. On est donc en droit de supposer que la perméa
bilité dans le sens vertical (KY) sera inférieure à la per
méabilité dans le sens horizontal (Kh). 

Un appareil d'essai original, construit par lé Labora
toire de l'EPUL, permet de mesurer cette perméabilité 
dans les deux directions. 

Les valeurs moyennes obtenues sont les suivantes : 

]{y = 1,8 . 10--4 cm/min. 
Kh = 7,8 . 10-4 cmjmin. 
f(yj]{h = 1/4,3. 

Il est à remarquer que ce rapport 1/4,3 a été obtenu 
par des essais dans lesquels on s'est efforcé de damer la 
terre en couches bien dis ,inctes. Pendant la construc
tion, la séparation des couches a été certainement moins 
nette. De ce fait, le rapport ]{yj](h est plus élevé pour 
la digue que dans les essais. 

Notons ici déjà que la position de la ligne de satura
tion a été déterminée en supposant un rapport de 1 à 9. 

Dans le sol d'infrastructure de la digue, la perméabilité 
KY obtenue est égale à 2,4 . 1o-3 cm/min, valeur 60 fois 
plus élevée que dans la digue. 

d) Angle de frottement interne et cohésion 

L'angle de frottement interne et la cohésion des 
matériaux de la digue ont été déterminés par des essais 
triaxiaux. 

Les échantillons furent préalablement soumis à une 
énergie de damage bien déterminée avec une teneur en 
eau particulière. Les mêmes conditions ont dû être 
créées sur le chantier afin que l'exécution corresponde 
aux hypothèses admises à la

· 
base même du projet. 



L'angle de frottement interne mesuré augmente avec 
le diamètre maximum des grains de l'échantillon 
essayé. L'appareillage d'essai nous a imposé de limiter 
ce diamètre à 20 mm, bien qu'il soit plus élevé sur la 
digue (300 mm). 

L'angle de frottement dépend aussi de la préconsoli
dation (consolidation provoquée avant l'essai) et de 
l'état de saturation. 

En définitive, nous avons admis un angle de frotte· 
ment interne de 

22° pour les matériaux non saturés 
20o pour les matériaux saturés. 

La cohésion décroît rapidement lorsque le diamètre 
des grains augmente ; elle dépend aussi du degré de 
saturation. Nous avons admis une cohésion de 

C = 0,3 t/m2 pour les matériaux non saturés 
C = 1,0 t/rf!-2 pour les matériaux saturés. 

e) 1 nfiltrations à traYers l' ouYrage 

Un des buts principaux du rideau d'injection est 
d'éviter le cheminement des eaux souterraines par un 
passage privilégié dans le terrain d'assise de la digue. 
Par ailleurs, la formation d'un renard est efficacement 
combattue par la présence du filtre qui draine les infil· 
trations et empêche toute résurgence sur le parement 
aval de la digue. En outre, la granulométrie très étendue 
des terres et la proportion relativement importante 
d'éléments grossiers augmentent la sécurité quant à la 
formation d'un renard. 

Cependant, la meilleure précaution à prendre contre 
ce risque est de donner à l'ouvrage un empattement 
suffisant. 

La formule de Bligh indique que le rapport L/ H de 
l? longueur d'un filet à la charge dissipée doit être 
Supérieur à un coefficient de percolation admis sur des 
bases empiriques et statistiques. 

La valeur minimum de ce rapport obtenue pour une 
section de la digue est de 2,9. Cette valeur est admis
sible suivant les statistiques américaines pour des sables 
gr·ossiers. Nous la considérons néanmoins comme accep
table parce que le calcul a été fait sans tenir compte du 
rideau d'injection et parce que les terres d'Arnon 

Digue Kd 

Infrastructure Ki 

COURBES ANALYTIQUES 
selon Casagrande 

1531 

contiennent une proportion appréciable de gros élé
ments difficiles à entraîner . 

f) Importance et répartition des infiltrations 

Le réseau d'écoulement au travers de l'ouvrage 
dépend: 

1 .  De la perméabilité des terres de la digue et des 
sols d'infrastructure. 

2. De l'aniso tropie de ces terrains. 
3. De la position et de la nature du filtre. 
4. Du rideau d' injection. 
5 .  Du niveau du lac. 

Si l'on veut tenir compte de tous ces facteurs, la 
détermination analytique du réseau d'écoulement est 
très difficile. 

C'est pourquoi, dans le dessèin de préciser un peu la 
solution du problème, on a entrepris une série d'essais 
rhéoélectriques. Nous trouvons à la figure 7 la récapi
tulation des courbes de saturation obtenues. 

Le débit maximum d'infiltration étant de l'ordre de 
100 litres/jour et par mètre courant de digue et le 
coefficient de perméabilité du filtre étant, selon les 
estimations, de 1 à 500, on peut dire que l'épaisseur 
de 80 cm admise pour le filtre est largement suffisante, 
en prévoyant m:me qu'une partie se colmate à la 
longue. 

g) Densité et teneur en eau 

De nombreux essais de compactage ont été effectués. 
Nous donnons à la figure 8 une courbe type de compac
tage. 

De ces essais, on a pu déduire que la teneur en eau 
optimum à respecter au cours de la construction est de 
15 en % du poids sec des éléments inférieurs à 8 mm. 

h) Stabilité de la digue 

La stabilité des talus a été déterminée selon la 
méthode classique, en recherchant le coefftcient de 
sécurité minimum dans la section là plus haute de 
l'ouvrage pour des surfaces de glissement cylindriques. 
Ce coefficient de sécurité S est égal : 

COURBES EXPERIMENTALES 
Essais rhêoélectriques 

R = avec rideau 
@ Kvj Kh • 1 

@ Kv/Kh • 1:9 
(j) Kd / Ki • 1 Kv / Kh = 

d irjjection étanche 

Fig. 7. - Lignes de saturation. 

� Kd / Ki • 1 '10 Kv / Kh • 1 
@ Kd/ K1 • 1:10 Kvj Kh • 1=9 

SR • sans rideau 
d injection 

7 



'· a 1 

l ? 

/1 6 
.!. 1 

1 
1 
5 

10 

1 _l 

1 1 

�c-t"' 1 
1 

Vo 1 

1 
10 
30 

1 

1 1 
1 

' 1 
Po1ds d,e la dame 2.5 kg 1 
Hauteur de chute liS cm 

1 1 Nb de couches 3 
Composantes -�a 

1 

,L .. . U .... �· .l 15 _l 20 25 
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Nombre de coups par couche 
70 

Fig. 8. --Essai Je compactage sous teneur en eau constante 
de 1 3  %. 

Pour le parement aval, S = 1 ,24. 
Pour le parement amont, S = 1,27, en faisant l'hy

pothèse de la brusque vidange du lac. 

i) Tassements et consolidation 

Des essais œdométriques ont été effectués pour éva
luer les tassements probables de la digue et du sol 
d'infrastructure. 

Cependant, ces tassements s'effectuant en majeure 
partie pendant la construction de la digue, il est difficile 
d'estimer leur valeur une fois l'ouvrage achevé. On 
obtient par le calcul dans la plus· grande section de la 
digue un tassement de 30 cm, dont une partie doit 
s'être produite à l'achèvement de la digue. 

Le plus grand tassement enregistré depuis la fin des 
travaux sur le couronnement de la digue est de 29 mm ; 
il atteint 15 mm dans la galerie de l'évacuateur de crues 
après un tassement de 75 mm observé pendant le 
remblayage de la digue. 

j )  Rwêtement des talus 

Le talus amont est protégé de l'action des vagues par 
un perré de pierres sèches. Cette solution a été adoptée 
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de préférence à un revêtement de dalles de béton à 
cause de son prix moins élevé et de son aspect esthé
tique en harmonie avec le paysage. Remarquons que les 
tassements de la digue apparaîtront moins sur un 
revêtement de pierres que sur le damier régulier des 
dalles de béton juxtaposées. 

Ce perré, de 50 cm d'épaisseur, repose sur un lit de 
gravier de 30 cm destiné à éviter un entraînement des 
particules de terre vers le lac lors de l'abaissement de 
celui-ci. En effet, les pressions interstitielles dans les 
zones proches du parement ne diminueront que bien 
après la baisse du niveau du lac. Il s'établira donc dans 
la digue un courant en direction du lac. Cette circula
tion pourrait entraîner les particules fines du parement 
et causer ainsi, après quelques années, des dégâts au 
talus. La granulométrie de ce tapis est

'identique à celle 
du filtre. 

Le talus aval est recouvert de terre végétale ense
mencée pour le protéger de l'érosion par les eaux de 
pluie. 

3) Evacuation des crues 

On compte généralement pour un évacuateur de crues 
de barrage en montagne un débit maximum de l'ordre 
de 2 à 4 m3/sec par km2, ce qui donne pour le bassin 
d'Arnon de 7 km2 un débit de 14 à 28 m3/sec. 

Néanmoins, compte tenu du fait qu'un déversement 
par-dessus la digue entraînerait la ruine de l'ouvrage, 
nous avons admis les valeurs fixées par l'Inspection 
fédérale des travaux publics et les autorités cantonales 
bernoises. 

Débit maximum dans le bassin pour une crue catas
trophique : 

6 m3 /sec par km2, soit 42 m3 /sec pour le bassin 
d'Arnon. 

L'évacuation des crues est assurée par un évacuateur 
(fig. 9), qui comprend : 

Photo n° 1 .  - Vue générale 
de la digue et de l'évacuateur 
de crues. 

Niveau du lac 1 '5 39 
Déversoir J ��"'2,50 



Fig. 9. - Coupe longitudinale de l'évacuateur de crues. 

Photo nD 2. - Galerie de l'évacuateur de crues. 

1 .  Un déversoir rectiligne. 
2 .  llne galerie passant sous la digue. 

Le profil choisi permet un damage efficace du 
remLlai contre ses parois. 

3 .  Un bassin amortisseur destiné à détruire l'énergie 
des eaux de crues avant de les restituer au Tscherzi
bach. 

4. Un organe de vidange relié au déversoir, mais 
obturé en temps normal par une vanne. Cet organe, 
imposé par le Département militaire fédéral, per
met l'abaissement préventif du niveau du lac en 
cas de guerre. 

Le débit d'engorgement du déversoir est de 25 à 
26 m3 /sec ; il se produit pour une lame dévers ante de 
0,65 m. Lorsque le niveau du lac atteint 1544,5, le débit 
est maximum; il vaut 30 m3/sec. 

Grâce à l'effet de rétention du lac, le débit d'apport du 
bassin versant peut être notablement supérieur pendant 
quelques heures (50 m3/sec), sans qu'il en résulte 
d'inconvénients. 

L'accès des corps flottants (troncs, branches, etc.) au 
dé�ersoir est empêché par des grilles placées à l' exté
rieur de la crête. La lame déversante est bien aérée afin 
que son écoulement soit régulier. 

· La section et la pente de 4 % de la galerie permettent 
l'écoulement en nappe libre du débit maximum. La 
pente est en outre assez grande pour absorber les tas
sements de la galerie. 

IV. E s s ais effectués s ur le chantier et 

cons truction de la digue 

1) Introduction 

Les prospections géologiques, géotechniques et géo
électriques ont fixé le type d'ouvrage ; les valeurs tirées 
des essais en laboratoire en ont défini la forme et les 
dimensions. 

Bassin amortisseur 

Etait-il possible d'obtenir pratiquement ces valeurs 
au moyen des engins de chantier à disposition ? Seuls 
des essais faits, sur une surface assez grande, avec les 
engins eux-mêmes, pouvaient donner la réponse à cette 
question. 

De plus, vu les grandes variations des caractéristiques 
des terres d'une digue (qualité, granulométrie, teneur 
en eau, etc.), le contrôle fréquent de la qualité technique 
de la réalisation était indispen,able. Partant, la terre 
devait être portée à un état au moins égal aux hypo
thèses du projet. 

Ainsi, le laboratoire de chantier devait permettre 
d'atteindre les deux buts suiYants : 

1 .  Mise au point du procédé de compactage sur l'aire 
d'essai. 

2 .  Contrôle de la qua li té du remblayage de la digue 
au fur et à mesure de la construction. 

2) Les essais en grand 

a) L'aire d'essai 

L'aire d'essai fut aménagée en août 1 955 à proximité 
des terres d'emprunt. Elle comprenait une surface de 
400 m2 environ, débarrassée de sa couche de terre 
végétale et d'argile superficielle. 

L'aire étant prête, on aurait pu commencer les essais 
de compactage si le temps n'avait pas été si pluvieux. 
C'est en vain que l'on attendit le soleil cet été-là. Cons
cient de la nécessité de faire les essais cette année encore, 
on décide en octobre d'installer un séchoir à terre (voir 
plus loin) et de couvrir l'aire d'essai par une tente. Au 
début du mois de novembre, les essais pouvaient com
mencer. 

Pour faciliter le travail, nous avions disposé parallè
lement les deux tentes qui couvraient deux zones de 
5 X 20 m. Le rouleau à pieds de mouton, tiré par un 
bulldozer, en décrivant une figure fermée, passait à 

Photo nD 3 .  - Vue de l'aire d'essai. 
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chaque tour une fois sur chaque aire. Ainsi, avec le 
même nombre de passages du rouleau, on pouvait 
obtenir simultanément deux valeurs de la densité, en 
prenant par exemple deux épaisseurs de couche ou 
deux teneurs en eau différentes. 

Un bulldozer étendait très soigneusement la terre 
sèche apportée par un tournarocker. La régularité de la 
surface et l'épaisseur de la couche étaient contrôlées au 
niveau avec une tolérance de ± 1 cm. 

Ou déterminait les densités soit avec un tuLe carot
tier, soit par la méthode du sable. Souvent, afin de les 
contrôler, les densités ont été prises deux fois-. 

b) Caractéristiques du rouleau à pieds de mouton utilisé 
pour les essais 

Poids du rouleau plein 
Poids du rouleau vide 
Remplissage de sable . 

Dimensions 
0 cxLét·ieur . . . . . 
Longueur du cylindre 
Nombre total des pieds . 
Surface de contact d 'un pied . 
Hauteur du pied . . . . . . 

c) Résultat des essais et commentaires 

922 '· 
47 04 
452 0  

1 ,52 
1,53 
120  

42,33 
1 9,5 

kg 
];g 
kg 

rn 
rn 
pièces 
cm2 
cm 

Considérons en premier lieu les densités sèches de 
l'échantillon contenant toutes les composantes et fai
sons ressortir l'influence du compactage. 

NombrP de passes Nombre Epaisseur 
compris entre d'essais des couches 

cm 

0-1 0 9 20-25 
1 0-15 1 8  20-25 
1 5-2 0 8 20-25 

35 

Un essai fait après élimination de 40 
compactée nous a donné une densité de 

Moyenne de toutes les densités obtenues 
Pour la fraction inférieure à g) 8 mm, 

la moyenne est de . . . . . . . . 
Teneur en eau moyenne de tous les essais 

De ces résultats, nous remarquons : 

Densité sèche 
moyenne 

t/m3 

1,696 
1,744 
1 ,7 00 

cm de terre 
1,75 tjm3• 

1,722 tjm3 

1,562 tjm3 
12,114 % 

1 .  Qu'il n'est pas possible d'apercevoir un effet de 
compactage qui irait en augmentant avec le 
nombre de passes. 

2 .  Que la dispersion de tous les résultats est faible. 

Conjointement à cela, le compactage de la terre 
autour de la galerie de l'évacuateur de crues nous don
nait d'autres valeurs intéressantes. 

-

Le damage était réalisé par l'énergie dynamique d'une 
dame de 100 kg ou d'un crapaud de 1000 kg. 

Ici, les densités obtenues ont été les suivantes : 

Toutes les composantes 
1,88 - 1,915 - 1,95 t/m3 moyenne 1,915 tfm3 

Eléments inférieurs à g) 8 mm 
1,74 - 1,735 t/m3 moyenne 1,74 tjm3 

Teneur en eau : 12 o/o.  

Voici donc les résultats d'essais qui étaient en  notre 
possession à la fin de la campagne 1955. On était en 
droit de se demander si le rouleau à pieds de mouton 
était vraiment l'engin de compactage adapté à cette 
qualité de terre. 
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La littérature américaine traitant du problème des 
digues en terre n'avait jamais laissé de place au doute 
quant à l'efficacité du rouleau à pieds de mouton. Aux 
U.S.A., c'est la seule forme envisagée pour le traitement 
de masses importantes. 

Cependant, en Allemagne, K. Keil, dans son ouvrage 
Der Dammbau, édition 1954, considère quatre formes de 
compactage : 

1 .  Statique Rouleaux de toutes espèces. 
2. Dynamique 
3. Ponçage 

Dames, crapauds, grues dameuses, etc. 
Pieux. 

4. Cinétique Dames vibrantes. 

L'auteur discute ces formes de compactage au point 
de vue de leur efficacité sur les différentes terres que l'on 
peut rencontrer. Ainsi, à propos de l'effet de compactage 
dynamique, on peut lire : 

<<Son emploi s'étend en particulier aux masses rocheuses 
fortement décomposées - Schistes décomposés par les 
agents atmosphériques et contenant de l'argile. •> 

Keil est catégorique lorsqu'il affirme : 

<< Le compactage des éboulis de pente, des argiles et éboulis 
décomposés par les agents atmosphériques ne sera couronné 
de succès qu'avec cette forme d'énergie.>> 

La terre d'Arnon convenait d'autant plus à cette 
définition que le compactage dynamique effectué 
autour de la galerie de l'évacuateur de crues donnait de 
meilleurs résultats que .le compactage avec le rouleau 
à pieds de mouton. 

Quant aux engins développant une énergie cinétique 
(dames vibrantes) ,  leur efficacité n'est réelle que dans 
des terrains sableux à faible cohésion. 

Le fonçage de pieux était hors de question pour notre 
genre d'ouvrage. 

Les résultats d'essais et les commentaires ci-dessus 
nous firent adopter une énergie de compactage dyna· 
mique. Deux procédés s'offraient à nous : 

a) Dame mécanique. 
b) Grue dameuse. 

Dames mécaniques 

Elles sont fabriquées par la firme Delmag en trois 
modèles : 500, 1000 et 2500 kg. 

La hauteur de chute varie entre 15 et 40 cm et 
l'avancement est de 15 à 20 cm par coup. 

D'après Keil, l'épaisseur des couches varie entre 
25 à 40 cm, mais il est prudent d'adopter 25 cm pour 
les corps d'étanchéité des digues en terre. 

Epaisseur des couches 
Nombre de passes 
Rendement (2 passes) 
Barrages jusqu'à 

Grues dameuses 

Dame de 1000 kg 

25 à 40 cm 
1 à 2 

100 à 1 50 m2/h 
30 000 m8 

Dame de 2500 kg 
30 à 60 cm 

2 
150 à 2 00 m2/h 

50 000 m3 

Résultent de la transformation d'une pelle équipée 
en dragueline. Une masse de fonte, d'acier ou de béton 
de 0,5 à 1 m2 de surface et pesant de 2 à 3 t est fixée 
à l'extrémité du câble tracteur de la grue. 

Le compactage est obtenu en laissant tomber cette 
masse d'une hauteur de 2 à 3,5 m .  

L'effet de la  masse se fait sentir jusqu'à 3 rn au 
minimum. L'ébranlement atteint plus de 10 rn de pro
fondeur. Ce fait est particulièrement intéressant, car il 



assure un contact plus intime des premières couches de 
la digue avec l'infrastructure et améliore l'infrastructure 
elle-même. 

De même que pour tous les autres engins, l'épaisseur 
des couches dépend de plusieurs facteurs : poids de la 
masse, hauteur de chute, qualité des matériaux, teneur 
en eau, etc. 

On peut, selon Keil, admettre que cette épaisseur 
varie entre 0,80 et 2 m .  

Poids 
2 à 2,5 t 
2,5 à 4,5 t 
4,5 à 6 t 

Epaisseur en cm 
80 à 1 20 

100 à 150 
150 à 200 

Après le compactage, la surface du sol est irrégulière; 
l'arasement et le passage du rouleau lisse permettront 
le libre écoulement des eaux de pluie. 

Avec ce système, on peut laisser dans la masse à 
compacter des blocs jusqu'à 30 cm de diamètre. 

Comparaison des deux procédés 

Le crapaud utilise tout son poids dans le travail de 
damage, tandis que la dameuse n'en utilise qu'une 
faible partie ; il s'ensuit que le crapaud est plus délicat 
que la dameuse. 

L'avantage du crapaud réside surtout dans le fait 
d'être plus simple, d'un transport plus facile, de mieux 
s'adapter aux points délicats de l'ouvrage. L'avance 
automatique du compactage permet un travail plus 
régulier. Par contre, les dameuses peuvent être trans
formées à n'importe quel moment en pelles pour exé
cuter d'autres travaux. 

Deux arguments majeurs devaient déterminer notre 
choix : 

1 .  La grue dameuse permet le damage de couches 
plus épaisses, donc possibilité pendant les périodes 
de beau temps d'amener un plus grand volume de 
terre sans craindre de dépasser la cadence de da
mage de la grue. 
En effet, si l'on admet un rendement de 200 m2/h 
et une épaisseur de couche de 80 cm, on arrive à 
un volume de 1 60 m3 de terre compactée par 
heure, soit 1 600 m3 en 10 h et 3200 m3 en 1 jour, 
ce qui dépasse nettement les possibilités d'extrac
tion et de transport du chantier. 

3600 

3000 tooo 
Volume en m) 

Fig. 10. - Volume des couches en fonction de leur épaisseur 
et de la hauteur de la digue en construction. 

Remarquons encore que la surface totale à traiter 
au bulldozer pour l'égalisation et au rouleau lisse 
pour le lissage sera beaucoup plus faible, comme 
en témoigne le graphique figure 11. 

100 

\ 
1 � 
1 ....... 

� ...._ ! 

�� §1 �� gl � 

60 100 150 200 
Surface en milliers de m2 

Fig. 1 1. - Surface totale à compacter en fonction de 
l'épaisseur des couches. 

2. Nombreuses sont les entreprises qui ont fait 
l'expérience que le fonctionnement des crapauds 
est délicat et que les réparations sont nombreuses. 
Si l'on veut donc éviter tout retard dû à une cause 
mécanique, il faut prévoir un double matériel, ce 
qùi est prohibitif. 

Caractéristiques de l'engin de compactage choisi 

Pelle Ruston Bucyrus 19RB. 
Poids de 2,5 t constitué par un bloc de béton armé 

de 90 X 90 cm de surface de frappe. 
Hauteur de chute : 2,5 à 3 m. 
Epaisseur des couches avant compactage : 80 cm. 
Nombre de coups par couche : 4. 

Photo n° 4.- Vue générale du chantier montrant la position 
de la digue par rapport aux terres d'emprunt situées au 
milieu en haut de la photo. 

3) La construction de la digue 

Nous nous contenterons, dans ce paragraphe, de 
parler du remblayage de la digue proprement dite, les 
travaux annexes étant de moindre intérêt. Disons 
toutefois que les trois campagnes de travaux (1954, 
1955, 1956) furent dominées par le mauvais temps et 
que le rythme de construction s'en trouva fort ralenti. 

a) Le remblayage et le compactage de la digue 

Ainsi que nous l'avons vu dans le chapitre <<Les 
essais en grand», une installation de séchage des terres 
avait été montée à la fin de la campagne 1955. Sa fonc
tion était d'abaisser la teneur en eau des matériaux de 
remblayage de la digue et ainsi d'accélérer le séchage 
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naturel des terres après la pluie. En voici le fonctionne
ment : 

Les matériaux humides déversés dans un silo tampon 
muni d'une grille primaire sont débarrassés des pierres 
plus grandes que 30 cm. Puis, un chargeur à secousses 
placé à la base du silo charge un tapis roulant à l'extré
mité duquel la terre se déverse sur la grille d'un tamis 
vibreur, qui évacue toutes les pierres plus grandes que 
10 cm. 

Photo nD 5. - Installation de séchage des terres. 

L'élimination des pierres est faite pour ne pas 
endommager le four. Ensuite, les matériaux passent dans 
le four rotatif ; ils y sont séchés par la chaleur dégagée 
par la combustion du mazout giclé par deux brûleurs 
situés aux deux extrémités du cylindre. Un ventilateur 
aspire l'air humide et permet ainsi l'arrivée de l'oxy
gène nécessaire à la combustion. Une série de pales 
hélicoïdales guident la terre vers l'extrémité aval du 
four. 

A l'origine, lorsqu'il était admis que le rouleau à 
pieds de mouton serait l'engin de compactage et que 

l'espoir d'une amélioration du temps subsistait encore, 
le scraper semblait très bien convenir au remblayage. 
Les sondages effectués n'avaient décelé qu'une faible 
proportion de grosses pierres. La pente de la zone 
d'emprunt devait faciliter le remplissage de la benne 
grâce à l'aide de la force due à la gravité. Cet engin 
présentait l'avantage de faire à lui seul plusieurs opéra
tions : son chargement, le transport et l'épandage de 
la terre en couches d'épaisseur déterminée. 

Les essais effectués sur les couches superficielles furent 
bons. Malgré ces avantages, ce système présentait les 
deux inconvénients suivants qui l'ont fait rejeter : 

1 .  Le scraper prend peu à la fois, mais sur de longues 
bandes. Les surfaces découvertes sont grandes. En 
conséquence, une petite averse suffit à mouiller 
de grandes quantités de terre. 

2. Le scraper exige un matériau relativement homo
gène, ce qui n'est pas le cas à Arnon. En profon
deur, la présence de nombreux blocs aurait créé 
de sérieuses difficultés. 

De plus, le changement de la méthode de compactage 
ne rendait plus nécessaire la mise en place de couches 
de terre de faible épaisseur. 

Photo nD 7 .- Vue de la zone 
d'emprunt des terres. 

Voici comme on procéda: 
Une pelle North-West, 

équipée pour le travail en 
butte, charge des turnapulls 
et des dumpers. Selon la 
teneur en eau de la terre, 
certains véhicules déchar
gent leur benne dans le silo 
du séchoir, d'autres vont 
directement sur la digue. 
Là, un trax D6 étend les 
matériaux en couches de 
0,80 rn d'épaisseur, en les 
mélangeant aussi bien que 
possible. Un dumper est 
affecté exclusivement au 
transport des terres sortant 
du four. 

Photo nD 6. - Mise en place des terres. Au premier plan, élimination des grosses pierres. 
Au deuxième plan, la grue dameuse en action. 

A notre contentement, 
les matériaux extraits en 
profondeur avaient une 
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teneur en eau relativement faible. De ce fait, pendant 
les périodes de beau temps, le remblayage a pu se faire 
sans séchage. Le séchoir demeurait cependant très utile, 
car il permettait une prompte reprise du remblayage 
après les chutes de pluie.  

Le massif d'emprunt, bien que formé d'une même 
qualité de matériaux, possède cependant des zones 
plus ou moins graveleuses et plus ou moins schisteuses. 
Afin d'assurer l'homogénéité de la construction, il conve
nait de mélanger ces variétés. Un bulldozer raclant le 
sol et poussant la terre près de la pelle donna entière 
satisfaction. Ce mode de faire, en plus de ses avantages 
techniques, augmentait le rendement de la pelle : les 
matériaux débités qui s'entassaient étant plus rapide
ment chargés dans les véhicules que le terrain en place. 

Le compactage de la terre est obtenu par la chute 
d'une masse de 2,5 t lâchée d'une hauteur de 2,5 à 3 rn 

par une pelle 19RB. Le nombre de coups imposé par 
les essais est de quatre. Cependant, les quatre coups ne 
doivent pas être assénés localement ; il faut que toute 
une surface de la digue soit damée une fois avant de 
frapper le deuxième coup, et ainsi de suite. 

La masse de 2,5 t était formée d'un cube en béton 
armé. Malgré sa qualité, ce béton se détériorait assez 
rapidement. Une protection de la surface frappante par 
une forte tôle d'acier aurait certainement permis d'uti
liser pour toute la campagne un seul plot au lieu de 
trois. 

Après la pluie, le travail pouvait promptement être 
repris si l'on avait eu som d'appliquer les quelques 
mesures suivantes : 

1 .  Pendage des couches de 4 o/o vers l'amont ou vers 
l'aval, suivant les nécessités du chantier. Cette pente 
de 4 % est un minimum au-dessous duquel il ne faut 
pas descendre, si l 'on désire une évacuation efficace 
de l'eau. 

2.  Arasement de la zone compactée avec la lame du 
bulldozer et lissage au moyen d'un rouleau lisse de 
6,5 tonnes tiré par un tracteur, ceci quelles que soient 
les prévisions météorologiques. 
L'arasement de la sur-
face avant le lissage, en 
supprimant les irrégula
rités ca usées par le corn 
pactage, permet au rou
leau de produire pleine 
ment son e!Iet. 

3. Lissage des surfaces nou 
encore compactées lors
que la pluie menace. 
L 'expérience a montré 
qu'il vaut mieux perdre 
Ju temps à faire un lis
sage superflu que de ris
quer une averse sur une 
couche non préparée. 
En e!Iet, si la pluie es t 
abondante, la terre peut 
se gorger d'eau à tel point 
qu 'elle devient impropre 
à la construction et doit 
être éliminée. 

cause de la forme en V de la fouille considérée dans 
l'axe de la digue. Il va sans dire que l'aménagement 
de ces rigoles ne se fait que lorsque la surface du 
fond de fouille est  encore appréciable. 

Autour de la galerie de l'évacuateur de crues, le 
damage a été fait à la fin de la campagne 1955 par une 
dame de 100 kg et un crapaud de 1000 kg. Les résultats 
obtenus furent bons. 

Quelques chiffres concernant la digue 

Hauteur maximum . . . . 
Empattement maximum . .  
Longueur au couronnement 
Volume de la digue . . . . 
Epaisseur du fil tre . . . . 
Surface du perré . . . . . 
Epaisseur des couches avant compactage 
Epaisseur des couches après compactage . 
Remblayage moyen journalier (2 X 10 heures) . 
Remblayage maximum j ournalier (2 X 10 heures) 
Surface moyenne compactée par heure . 

b) Injection de l' infrastructure 

17 rn 
7 3  rn 

HO m 
40 000 m3 

0,80 rn 
3 700 m2 

0,80 rn 
0,60 rn 
620 m3 

1 100 m3 
115 m2 

Ainsi que l'avaient montré les sondages géoélec
triques et les sondages tubés, les 50 rn d'éboulis recou
vrant le rocher en place sont formés schématiquement 
de trois couches distinctes : 

1 .  Zone inférieure peu perméable de 30 à 40 rn d'épaisseur. 
2 .  Zone médiane hétérogène de 20 à 25 rn d'épaisseur. 

Etanchéité moins assurée que dans la zone inférieure. 
Blocs, lentilles d'argile, sable. 

3 .  Couche superficielle d'épaisseur très variable de 0 à 
8 rn, presque exclusivement formée de tourbe et 
d'argile de mauvaise qualité. 

La profondeur de la zone inférieure excluait d'y 
fonder la digue. Il fallait donc éliminer les couches 
d'argile et de tourbe superficielles et fonder l'ouvrage 
sur la couche médiane en se prémunissant du danger 
qu'offraient, au passage de l' eau, des zones localement 
plus perméables en y faisant des injections. 

t, .  Creuse de petites rigoles 
à l 'intersection de la 
surface de la digue avec 
le fond de fouille. Ce 
drainage récolte ainsi les 
eaux qui ruissellent sur 
le fond de fouille et les 
empêche de couler sur 
l'aire de travail. Ce phé
nomène se produit à Photo n° 8. - Vue de la digue et du perré en construction. 
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OUEST 

Axe de la digue 
1550 ' 

11>'0 

15l0 

1520 

La positwn du rideau d'injection fut choisie un peu 
en amont de l'axe de la digue. Quant au produit d'in
jection, après des essais infructueux avec de l'Opalit, on 
adopta une matière plus fine encore, la Bentonite 
(fig. 12). 

Voici ·quelques renseignements sur le rideau d'injec
tion qui fut exécuté : 

Longueur en plan du rideau d' injection 
Nombre de forages . . . . .  
Longueur 1 otale des forages . . . . . 
Longueur moyenne des forages . . . . 

Surface du rideau (déduction faite de la zone 
supérieure qui a été éliminée lors de l'excavation 
de la fouille de la digue) . . . . . . . . . 

Quantité de Bentonite injectée . . . . . . . 
Quanti té de Bentonite injectée par m2 de voile 
Quantité de Bentonite injectée par m1 de trou 

1 7 1  rn 
66 

1 1 41 rn 
17,30 rn 

2 100 m2 
84 t 
40 kg 
73 kg 

1 njections autour de la galerie de l' é!lacuateur de crues 

Ces injections complètent les mesures déjà prises 
pour empêcher le cheminement des eaux le long de la 
galerie de l'évacuateur de crues. 

Ces mesures sont les suivantes : 
1 .  Construction de chicanes en béton autour de la 

galerie. 
2. Application d'un produit bitumineux assurant un 

meilleur contact des grains de terre avec le béton. 
3. Damage soigné de la terre autour de la galerie. 
4. Injections de bitume autour de la galerie. 

4) Les contr6les du remblayage de la digue 

a) Granulométrie 

Les essais de granulométrie faits au cours de la cons
truction de l'ouvrage n'ont jamais infirmé les courbes 
admises dans les études. Les granulométries reproduites 

EST Fig. 12 . -- Rideau d'injection. 

1550 

1530 

Tourbe. 
a Argile et dépôts sensiblement 

argileux. 
Zone d'in l1ltration d'eau de 

surfat"e. 
A-Il Sondages géoélectriques Dr 

Fisch, géophysicien. 

1520 Typell d'éboulis 

Résistivité Taille des Teneur en Perméa· 
ohm-mètre débris argile bilité 
1 90-150 petite 
2 150-300 
3 300-600 grande 

très g• �nde très petite 

rnible grande 

indiquent la zone de battement dans laquelle on a 
trouvé toutes les courbes ( fig. 13). 

Nous avons reporté une rourbe idéale qui permet
trait d'obtenir un mélange compact de densité maxi
mum, chaque grain occupant le vide laissé par ceux 
dont le diamètre est supérieur. C'est la courbe déduite 
de la formule de Talbot : 

P = pourcentage en poids sec des grains passant au 
travers d'un tamis donné dont l ' écartement des 
mailles est connu. 

d = diamètre des mailles du tamis. 
D = diamètre maximum des grains. 
n = exposant variable entre 0,24 et 1,2. Pour les maté

riaux terreux, n est compris entre 0,25 et 0,40. 
Avec n = 0,30, nous voyons que la courbe de Talbot 

s'inscrit admirablement dans le fuseau granulométrique 
des terres d'Arnon. Une grande parenté apparaît immé
diatement entre ces courbes. A simpie lecture de ce 
graphique, on pourrait rapidement déduire que les 
terres d'Arnon permettent d'obtenir une forte compa
cité et une faible perméabilité. 

Un autre graphique indique la composition granula
métrique du sol de fondation de l'ouvrage. Là encore 
les mêmes remarques peuvent être faites ; toutefois le 
pourcentage d'éléments fins est plus grand. 

b) Densité sur place et teneur en eau 

Quelques essais effectués au moyen d'un tube carot
tier n'ont pas produit de résultats utilisables à cause de 
la présence de nombreuses pierres. 

Nous avons étudié la mesure de la densité au moyen 
d'isotopes radioactifs. Dans son principe, l'installation 

% m.---�------,----,,---�------.-----.---�------.-----.----,------�??� 

80 
Courbe de Talbot -·

p · l�l n n • 0.30 

gD��----�OD�2----�0�DS�--�0.71 ----��l�----�0�.6----�----�------�--���---=��----���--�100 mm. 
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Fig. 13.  -- Composition gra
nulométrique des terres de 
remblayage. 

Terre d 'emprunt non compactée 
1 (brune) 
2 (!(rise) 
3 avec éléments > 30 mm 
4 avec tous les éléments 
5 prise à la sortie du four de 

séchage 

Terre compactée sur la digue 
6 
7 
8 avec éléments > 30 mm 
9 



comprend deux tubes distants de 80 cm enfoncés dans 
le terrain. L'un des tubes contient la source radioactive, 
l'autre renferme un compteur Geiger-Müller relié à un 
numérateur-compteur des impulsions. Plus la densité du 
sol est grande, plus l'absorption est élevée et plus la 
fréquence des impulsions reçues est faible. 

Nous avons renoncé à ce procédé pour les rmsons 
suivantes : 

1 .  Difficulté technique de foncer les tubes dans le terrain 
à dis tance cons tante. 

2 .  Difficulté d'é talonner l 'appareil. 
3 .  Les densi Lés o b te n ues pm· cc syst.cme sont ries valeurs 

globales. Ln p résence d'une grosse ricrre entre la 
source el le rée p l.cur· pr·odul.rait  une augmentation 
sensible ùe la d .usi té. Ce défau p uri'II Î I  ê tre éliminé 
en partie en m u l li pl ianl le nombre de détermina tions 
en déplaçant la source, par exemple, sur une circon
férence centrée u r  le compt  tu·. Toutefois, pu isque ce 
sont les élémcuts i n fl:ricur'S à 8 111111 qui sont détermi
nants pour l 'évaluation d'un compactage, une valeur 
glo loale de la densité du sol ne saura i t  donner une 
indica tion précise sur l 'efficacité du compac tage. 

4. La sour·ce de radiocobalt Co60 utilisable Ùe\·n i t  avoir 
une activi té de 200 mc. La manu tention de ce tte 
sou1·ce p r·ésente déjà un certain danger puisque le 
séjour admissible sans pro tec tion à 1 rn de la source 
est d 'une heure par semaine. 

Photo no 9. Détermination de la densité sur place. 

Nous avons déterminé la densité par la méthode du 
sable fin, qui est longue et laborieuse, mais les valeurs 
obtenues son t plus sûres que celles données par un 
autre procédé. 

Le principe de la méthode est simple. Le prélèvement 
se fait en trois temps : 

1 .  Creuse d'un trou cylindrique de 0 20 cm environ et 
de 1 8  à 20 cm de p ro fondem. La terre extraite est  
soigneusement m ise dans un bidon fermé. 

2 .  Remplissage du trou par un sable calibré et de densité 
connue (à Arnon, sable de quartz). 

3 .  Récupération du sable. 

De retour au laboratoire, on détermine par une série 
d'opérations les valeurs caractéristiques de la terre, 
surtout la teneur en eau des éléments < g> 8 mm et 
la densité sèche des éléments < g> 8 mm, qui sont les 
véritables valeurs de comparaison du compactage d'un 
sol. 

Le nombre total de déterminations fut de 57, ce q�i 
représente pour un volume de digue de 39 225 m3 un 
r.ssai pour 688 m3 de terre en place. Le graphique n° 14 
donne les courbes de fréquence des essais. 

1 
/t'-/ . \ 

1 \ 

\ Oensit� humide r tous e liments 

1\ \ 
i 

2.< 2.5 Densité en tjm1 

Fig. tt.. Courbe de fréquence des densités. 

V. La p ris e d' eau du lac d'Arnon 

Exécutée pendant la première étape des travaux en 
1913-1 920, en prévision de la smélévation du lac à la 
cote 1542,50, cet ouvrage n'a subi aucune modification 
et nous renvoyons le lecteur au tiré à part du Bulletin 
technique de la Suisse romande de 1 923 cité plus haut. 

VI. La p ris e d'eau d' Ayerne 

Cet ouvrage capte les eaux du bassin d' lsenau sur 
le torrent d' Ayerne et les envoie, par une galerie de 
liaison et le grand tunnel, dans le lac d'Arnon en utili
sant le principe des vases communicants. 

Une petite retenue permet la décantation des maté
riaux solides charriés par le torrent. Les corps flottants 
sont interceptés par des tôles perforées placées horizon
talement à la cote 1544,25. 

Le nettoyage des grilles exige la présence d'un 
homme pendant la période de fonte des neiges et de 
gros orages seulement. L'ouvrage est conçu pour un 
débit maximum de 1 ,2 m3/sec et pour une c rue de 
6 m3/sec. Il est doté d'un limnigraphe qui enregistre les 
débits captés et permet le calcul du volume d'eau pré
levé sur le bassin d' Isenau. 

Un bassin de décantation de 320 m3 recueille les 
sables fins en suspension dans l'eau et met le grand 
tunnel à l'abri des dépôts . 

En hiver, pendant la période de gel, ce bassin est mis 
hors service ; l'eau claire, d'un débit inférieur à 
0,1 m3/sec, passe dans un canal ad hoc. Ce canal est 
également utilisé pour le nettoyage des quatre compar
timents du bassin de décantation. 

Le vallon d' Ayerne étant exposé aux avalanches, la 
prise d'eau a été couverte d'une robuste toiture en béton 
armé. Elle est protégée à l'amont et latéralement par 
des remblais s'élevant jusqu'au niveau de la toiture 
formant tremplin. Dès la fin des travaux, elle subit avec 
succès l'épreuve d'une avalanche. 

VII. Les tunnels 

a) Le projet 
La conception des ouvrages reliant le lac d'Arnon à la 

centrale des Diablerets est tributaire de la topographie, 
des ouvrages existants (prise d'eau et tunnel d'Arnon) 
et de l'exploitation. 

La retenue d'Arnon ayant pour but la régularisation 
de la Grande-Eau, la marche de la centrale des Diable
rets est déterminée essentiellement par l'apport d'eau 
nécessaire pour assurer le plein débit sur les centrales 
du Pont de la Tine et des Farettes. 

1 5  



Photo n° 10  
Vue de la  prise d'eau d'Ayerne. 

§ t Seuils 

Fig. 15. - Prise d'eau d'Ayerne. 

La production de la centrale des Diablerets suit donc 
un programme établi quotidiennement et à l'avance 
en fonction du débit naturel de la Grande-Eau et 
des besoins probables du réseau. 

Exceptionnellement, le groupe des Diablerets tra
vaille séparément pour produire le courant nécessaire à 
la localité, en cas de déclenchement des lignes de trans
port, par exemple. 

Ces conditions permettaient d'adopter des temps de 
manœuvre des pointeaux relativement longs (ouverture 
45 sec, fermeture 50 sec) . 

Notre étude, avec la méthode de Bergeron, nous lais
sait entrevoir la possibilité d'éviter la construction 
d'une cheminée d'équilibre malgré l'exceptionnelle 
longueur des tunnels et de la conduite forcée par rapport 
à la chute et au débit. 

Le terrain à la Crettaz ne se prêtant pas à la cons
truction d'un tel ouvrage, il y avait intérêt à renoncer 
à cet élément classique des aménagements de chute 
d'eau. 

Le diamètre intérieur du tunnel, fixé à 2 rn au mini
mum pour faciliter l'exécution de la galerie, conduit à 
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une section excessive (vitesse maximum de l'eau 
0,56 rn/sec), mais le rapport de cette section à celle de 
la condui te forcée (6,28) joue en faveur de la suppres
sion, au sommet de la conduite forcée, de la cheminée 
d'équilibre dont le rôle est alors assumé par la galerie 
reliant la prise d'eau d' Ayerne au tunnel d'Arnon. 

Dans une étude très poussée des variantes qui s'of
fraient à nous, le bureau Bonnard et Gardel confirma 
notre hypothèse et mit en évidence tous les cas particu
liers susceptibles de créer des sollicitations dangereuses 
pour le tunnel de la Crettaz et la conduite forcée. 

Les plus fortes surpressions ne devaient pas dépasser 
20 % de la pression statique tant dans la conduite for
cée que dans le tunnel de la Crettaz. Elles se manifestent 
notamment en fermeture normale des pointeaux pour 
un débit coupé de 0,25 m3 /sec et lors de la fermeture 
en eau vive de la vanne sphérique à la centrale pour 
un débit maximum de 1, 75 m3 /sec. 

Les temps de manœuvre des organes d'obturation 
ont été réglés comme suit : 

Pointeaux . . . . . . .  . 
Vanne sphérique à la centrale 
Vanne-papillon automatique 

à la Crettaz . . . . . . 

fermeture complè te 
0 à 90° 

0 à 70° 
70 à 780 

50 sec 
100 sec 

25 sec 
35  sec 

La manœuvre automatique de la vanne-papillon de 
la Crettaz en régime normal ne provoque pas dans le 
tunnel des surpressions dangereuses, grâce à la loi de 
fermeture suffisamment progressive de cet organe. Il 
en est de même en cas de fermeture consécutive à une 
déchirure de la conduite, car si le débit maximum coupé 
peut être beaucoup plus important, il y a compensa
tion par l'abaissement du niveau dans la galerie d'Ayerne 
et par l'augmentation des pertes de charge. 

A la fin du remplissage de la conduite entre la vanne 
sphérique et les deux injecteurs, par le by-pass de la 
vanne, se produit une coupure instantanée du débit qui 
engendre un coup de bélier particulièrement dangereux. 
Son effet est atténué par réduction du débit maximum 
du by-pass à 40 1/sec. 

Les quatre transfomateurs de la centrale des Diable
rets sont protégés contre le feu et toute élévation anor
male de température par une installation à aspersion 
d'eau branchée sur la conduite forcée. Le déclenchement 
rapide de ce dispositif provoque l'ouverture brusque 
d'un clapet qui s'accompagne d'un coup de bélier assez 
violent. Les variations de pression qui en résultent ont 
été ramenées dans les limites admissibles par augmenta
tion de la durée d'ouverture du réducteur de pression. 

Pour parer aux risques de dépression et d'entrée d'air 
dans les tunnels par les prises d'eau d'Arnon et d' Ayerne, 
les débits utilisables sont réduits dès que le niveau du 
lac atteint une cote inférieure à 1514,40. Cette mesure 
affecte seulement l'exploitation de la dernière tranche 
du lac (1 j 8 de la réserve totale). 

Niveau du lac 

1 542,5 
1 51lt,4 
1 513 ,2  
1 510,6 
1509,0 
1 508,5 
1508,0 

Débit maximum 

1 ,75 m3fsec 
1 ,75 m3/sec 
1 , 5  m3/sec 
1 ,0 m3/sec 
0,5 m3/sec 

limite d'utilisation 
seuil de la prise d'eau du lac 



Au cours des essais de la centrale, les variations de 
pression ont été enregistrées avec la collaboration du 
Laboratoire d'hydraulique de l 'EPUL. L'appareillage 
de mesure, installé successivement à l 'extrémité aval 
du tunnel de la Crettaz et à 160 rn de celui-ci sur la 
conduite forcée, comprenait un capteur de pression 
inductif, un appareil électronique et un enregistreur à 
plume thermique. 

Les variations de pression n'ont pas dépassé 16 % 
de la pression statique dans le cas des manœuvres les 
plus défavorables citées précédemment. 

Grâce aux observations faites à la prise d'eau, au 
bouchon de la Crettaz et à la centrale des Diablerets, 
les pertes de charge ont été déterminées dans les diffé
rents éléments caractéristiques de l'aménagement. Elles 
correspondent aux coefficients /{ de Strickler suivants : 
Tunnel d'Arnon 

4100 rn rocher brut 
15 % de revêtement 

Tunnel de la Crettaz 
960 rn 495 rn béton projeté 

465 rn béton coffré 
Conduite forcée 

1200 rn tôle soudée 

b) L'exécution 

/{ 32 

K 70 

/{ 105 

Le tunnel de la Crettaz, long de 1107 rn, fut attaqué 
simultanément aux deux extrémités, à Ayerne et à la 
Crettaz. 

L'organisation du chantier d'Ayerne était régie par 
la nécessité de régulariser le cours de la Grande-Eau 
et d'évacuer les crues du bassin d'Arnon par le tunnel 
existant. Il était ainsi possible d'éviter les frais élevés 
d'un évacuateur de crues provisoire à Arnon. 

Les précipitations anormales des années 1 954 à 1 956, 
tout en entravant l'érection de la digue en terre, impo
sèrent fréquemment l 'évacuation de gros débits par le  
tunnel d'Arnon et la suspension des travaux à Ayerne. 
On nota des précipitations pendant 284 jours sur 500, 
la plus forte étant de 94 mm le 18 août 1 956. 

Aucune étude géologique de la région d' Ayerne 
n'avait été faite jusqu'alors. Par le tunnel d'Arnon, on 
connaissait sur 4,5 km le massif du flysch du Niesen, 
étanche et d'excellente qualité. La galerie, de 2,80 rn 

de large sur 2,50 rn, ne comporte aucun ouvrage d'étan
chéité. La roche brute est consolidée par des revête
ments locaux qui représentent à peine le 15 % de sa 
longueur. 

D'autre part, sous la Crettaz, affieurait en plusieurs 
points un très bon calcaire. Ces données géologiques 
furent complétées par une étude du Dr Fisch, qui révéla 
la complexité de la région Ayerne-la Crettaz, composée 
de plusieurs unités tectoniques superposées les unes aux 
autres. 

Près du torrent d' Ayerne, le flysch du Ni esen laisse 
place aux schistes aaléniens puis au trias caractérisé par 
des calcaires dolomitiques, de la cornieule et par 
endroits du gypse et des schistes. Sous la Crettaz, une 
zone tectonique marque le passage du trias aux schistes 
aaléniens, qui sont suivis par du lias calcaire puis 
schisteux. 

La traversée du torrent devait retenir toute notre 
attention ; le versant nord étant soumis aux avalanches, 
le franchissement du torrent au moyen d'un aqueduc 

n'était pas recommandable, ce qui fut confirmé, au 
printemps 1 958, par une grosse avalanche qui obstrua 
complètement la tête du tunnel d'Arnon. Il fallait passer 
en souterrain. Des sondages géoélectriques effectués le 
long du cours d'eau apportèrent des éléments d'appré
ciation de grande valeur pour le choix du tracé. On 
put éviter ainsi une zone très complexe dans laquelle 
la galerie aurait traversé trois gorges diluviales remplies 
d'éboulis et d'alluvions constitués par de gros blocs et 
du sable fin gorgé d'eau. 

Dans le tracé adopté, la galerie passe sous le torrent, 
entièrement dans le flysch du Niesen, sans travaux de 
renforcement et d'étanchéité importants. 

Les exigences du profil hydraulique de l 'aménagement 
imposaient le forage de la galerie par l 'attaque amont. 
en descendant. La présence de l'eau au front d'attaque 
multipliait les difficultés. Les schistes aaléniens étant 
très sensibles à l'action de l 'air et de l'eau, on les pro
tégea efficacement au moyen d'une couche de béton 
projeté en retirant, par courts tronçons, les cerces 
métalliques d'étayage. Par la suite, on réalisa l' étayage 
en appliquant le béton projeté immédiatement après 
chaque volée dans les cas de roche très mauvaise. Avec 
ce procédé, on traversa avec succès, sans emploi de 
cerces, une zone de 50 rn de cornieule très friable et de 
marne dolomitique des plus pourries. Les éléments fins 
de cette roche formaient rapidement avec l 'eau une 
boue argileuse si collante qu'il était impossible de vider 
les wagons même en les basculant complètement. 

L'avancement, qui était normalement de 10 à 11 rn 

par jour, ne dépassa pas 10 rn par semaine, avec deux 
équipes de onze heures, dans ce tronçon, mais on avait 
l'avantage de remplacer la roche extraite par un 
étayage continu et résistant qui protégeait immédiate
ment la roche en place contre toutes désagrégations et 
empêchait les mouvements et les poussées de se déve
lopper. 

Le ballast du béton projeté comportait un mélange 
de sable roulé 0-10 mm du Rhône avec adjonction de 
30 % de gravillon concassé de 8-12 mm. Les bétons 
projetés pour étayage à l'avancement et les revête
ments étaient dosés à 300 kg de ciment par m3 de sable 
et gravier secs, mais les gros gravillons rejaillissaient 
des parois et constituaient la plus grande pa.rtie du 
refus. Sur une éprouvette sciée dans un échantillon de 
béton projeté, on a évalué à 5 % du volume total la 
teneur des grains supérieurs à 5 mm. On n'avait plus 
affaire à un béton projeté, mais à une gunite. Nous 
avions l'avantage toutefois d'employer une machine 
perfectionnée à haut rendement, dont le moteur peut 
être actionné à l 'électricité ou à l'air comprimé. Dans 
ce dernier· cas, la consommation d'air atteint 12 à 
24 m3/min, double du débit nécessaire pour l'applica
tion de la gunite. Le refus diminuait d'une manière 
satisfaisante pour les dosages plus élevés, 400 voire 500, 
que l'on adoptait en cas d'infiltration d'eau et d'adjonc
tion d'accélérateurs de prise qui affectaient la résistance 
finale du béton. 

La présence d'eaux séléniteuses avec teneur en sulfate 
comprise entre 250 et 760 mg/litre imposa l'emploi de 
ciments spéciaux sursulfatés SuperciLr et Halit sur 
274 rn de galerie. 

Le revêtement de la galerie est en béton projeté ou 
gunite, armé par des cerces circulaires en plusieurs élé-
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Fig. 1 6 .  - Profils type des galeries de la Crettaz et de la Coutaz. 

ments, avec recouvrements des barres, sans crochets 
(profil 1, fig. 16). Les recouvrements ont été décalés 
pour éviter leur juxtaposition dans les cerces consécu
tives. Le ferraillage était maintenu en place par sept 
barres de fixation longitudinales clouées au béton 
projeté sous-jacent et réparties sur le périmètre de la 
calotte et des piédroits. Pour diminuer le risque de 
fissuration du béton, on a choisi l'acier spécial Caron 
à haute adhérence. 

Sur le chantier de la Crettaz, après une centaine de 
mètres dans le lias calcaire de bonne qualité, la galerie 
traverse les schistes aaléniens. La sensibilité de cette 
roche à l'air et à l'eau la rendait très dangereuse et 
imposait une série de mesures particulières au milieu 
de nombreuses difficultés : boisage, étayage par cintres 
métalliques Toussaint-Heinzmann, étayage et coffrage 
par cintres Kunz, puis bétonnage immédiat du profil. 
A la suite des expériences encourageantes faites à 
Ayerne, le rocher fut étayé à notre entière satisfaction 
au moyen d'un revêtement de gunite appliqué après 
ql}.elques volées. Par contre, le revêtement a été exécuté 
en béton armé coffré selon profil 2, figure 16. Les injec
tions d � contact absorbèrent 330 kg de ciment par ml 

de galerie. 
Dans l'ensemble, sur 1107 rn de galerie en pression, 

750 rn de revêtement ont été renforcés par une armature. 
La d,ensité du ferraillage se calculait d'après la partici
pation plus ou moins grande attribuée à la roche dans 
la résistance du profil. 

Dans la galerie livrant passage à la conduite forcée
-
, 

la roche a été protégée par un enduit de gunite (profil 3 ,  
fig. no 16). 

Fig. 17. - Bouchon et chambre des vannes de la Crettaz. 
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VIII. La conduite forcée 1 

La conduite forcée comporte deux parties bien dis
tinctes : la conduite en tunnels et la conduite enterrée. 

La première partie est de construction classique et 
comprend, entre le bouchon de la Crettaz (fig. 17) et 
la tête du tunnel de la Coutaz (fig. 18) , deux tronçons 
rectilignes, l'un de 4 °/00 de pente, l'autre de 35 %. La 
conduite, gi 800 mm, raidie par une cerce au droit de 
chaque appui, repose sur des sellettes équidistantes de 
7,80 m. Les mouvements de la conduite dus aux varia
tions de température se font par glissement des appa
reils d'appui sur les sellettes ; ils sont absorbés par le 
manchon de dilatation placé à l'amont de chaque tron
çon. 

Un groupe de deux vannes-papillon avec ventouse, 
placé à l'origine de la conduite, protège l'installation. 
La vanne automatique déclenche pour une survitesse 
de 15 % ; sa fermeture peut être commandée à distance 
depuis la centrale. 

1 Voir Bulletin technique n° 1, 1958, des A teliers de Constructions 
Mécaniques de Vevey S. A. 

Fig. 1 8 .  - Massif d'ancrage de la Coutaz. 



La conduite enterrée fait un tout de la sortie du 
tunnel de la Coutaz à la centrale des Diablerets. Elle est 
solidement ancrée en ses deux extrémités. 

A part un angle de 3° 38', elle est rectiligne en plan. 
Par contre, en élévation, elle suit le profil du terrain. 
Au-delà de 6°, les coudes, réalisés par coupe biaise des 
extrémités des tuyaux, sont enrobés d'un massif de 
béton pour équilibrer la poussée au vide ou répartir 
sur le sol la poussée contre terre. Les conditions topo
graphiques, la nature du terrain, les changements de 
pente et de diamètre (800 et 700 mm) nous ont conduits 
à subdiviser la conduite enterrée en trois tronçons au 
moyen de massifs d'ancrage in termédiaires (massif de 
la Vuargnaz, fig. 1 9). Ils sont équipés d'un manchon 
de réglage, sorte de manchon de dilatation bloqué au 
moyen d'une série de boulons. Il est ainsi possible de 
soulager la conduite des contraintes longitudinales 

Fig. 19 .  - Massif d'ancrage de la Vuargnaz. 

Pression d'essai 1634 
Pression d'essai 

----

engendrées par l'abaissement de température lors de la 
mise en service et le déplacement de la canalisation vers 
l'aval ou de parer à d'éventuels glissements de terrain. 
L'idée de ce dispositif est née de l'expérience acquise 
sur les conduites de la centrale . de Vou vry, qu'il faut 
détendre périodiquement dans leurs tronçons à très 
forte pente. 

La pose de la conduite forcée enterrée a été extrême
ment ardue, car les argiles et les marnes bleues très 
dures et difficilement exploitables à la pelle mécanique 
se liquéfiaient dès qu'elles étaient exposées aux intem
péries. 

Les pluies diluviennes de l'été 1 956 imposèrent un drai
nage intensif de la fouille, son boisage complet et la pro
tection du fond de fouille par un radier continu en béton 
maigre. Par endroits même, il fallut chercher l'appui sur 
le bon terrain par l'intermédiaire de socles de béton. 

La conduite est en tôles d'acier de la Fabrique de fer 
de Charleroi, qualité Siemens Martin chaudière 35 kg/ 
mm2 pour la conduite en galerie et Feralsim 52 kg/mm2 
pour la conduite enterrée, avec contraintes admissibles 
de 1 100 et 1500 kgjcm2 respectivement. Calculée pour 
une surpression de 20 % de la pression statique, l'épais
seur de la conduite, arrondie au millimètre supérieur, 
est majorée de 1 à 3 mm dans les coudes et brides spé
ciales. Grâce à l'épaisseur minimum de 7 mm, la con
duite est capable de résister à l'effet d'écrasement pro
duit par la pression atmosphérique en cas de vide 
absolu dans le tronçon horizontal, ce qui a permis 
d'éviter la pose d'une ventouse supplémentaire au chan
gement de pente à la Crettaz. 

Pression d'essai 1745 
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Tenant compte des mesures de protection, nous 
n'avons pas compté de supplément d'épaisseur pour la 
rouille. 

La conduite est protégée, à l 'intérieur et à l'extérieur, 
par trois couches de Zinga appliquées au pinceau sur la 
tôle préalablement décapée au jet de grenaille d'acier. 
Avec 825 g de pâte Zinga par m2, additionnée de 0,125 l 
de diluant, on assurait une épaisseur moyenne de 
0,15 mm avec une tolérance de -0,03 mm. L'épaisseur 
était contrôlée en atelier au moyen d'un Elcomètre. 

L'inspection complète de la conduite forcée, après 
deux ans d'exploitation, a révélé le bon comportement 
de l'enduit. 

Dans la partie enterrée, l'enduit extérieur a été 
complété par une double couche de bitume à chaud 
enrobant un tissu de fibres de verre. Le ramollissement 
du bitume par temps chaud était combattu par une 
peinture d'aluminium qui résistait mieux que le badi
geon de chaux au délavement des fortes pluies. 

Les soudures intérieures ont été entièrement meulées 
pour améliorer la surface d'accrochage du Zinga et 
diminuer les risques d'usure de l'enduit par frottement 
de l'eau. Par contre, les soudures extérieures ont été 
meulées superficiellement. 

La fragilité des aciers spéciaux à basse température 
nous a conduits à prendre des mesures de protection dans 
la fouille dès que la température descendait au-dessous 
de 0°. Les travaux étaient suspendus à -5o. 
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Le contrôle des soudures s'est fait en atelier au moyen 
de rayons X et sur place par procédé gammagraphique 
avec une source radioactive de cobalt. Bien que les 
soudures circulaires d� montage aient été exécutées 
souvent dans des conditions excessivement difficiles , 
aucun défaut n'a été décelé. 

Les tuyaux de la conduite enterrée ont été essayés 
en atelier à la presse hydraulique, avec une pression 
de 150 % de la pression statique. Les essais sur place 
ont été effectués avec la même surpression, sur trois 
tronçons, pour ne pas dépasser les contraintes de 1800 
et 2500 kg/cm2 pour les aciers SM35 et Feralsim 52 
respectivement (fig. 20). 

Dans le tunnel à faible pente de la Crettaz, les aciers 
auraient supporté, dans les limites précitées, la pression 
appliquée lors du deuxième essai (ligne piézométrique 
à l'altitude 1634). Comme ce n'était pas le cas des 
vannes-papillon placées au sommet de la conduite et 
dimensionnées pour une pression d'essai de 9,75 atm 
il fallut faire un troisième essai. 

La prise d'eau d'Ayerne, achevée en octobre 1956, 
apporta sa contribution au remplissage du lac d'Arnon 
surélevé à la fonte des neiges du printemps 1957. 

Le lac ayant atteint sa cote maximum en juillet et 
après une série d'essais, la centrale des Diablerets, 
décrite par ailleurs, était prête à l'exploitation au début 
de septembre 1957. 
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